Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

22-04626-013

s (( DAKKS
Ceutache
Alirefitengstele
CaPL 1815101 00

Probenahmestelle: Vadenrod - Hochbehilter
Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 10:03
Analysedurchfiihrung: 10.10.2022 10:03 - 01.11.2022 11:34
Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-09-2-00
Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /
Probenstatus: Analysenzweck a
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitit von Wasser flir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 10.10.2022
Ablesedatum: 12.10.2022
Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  [TrinkwV , §15, Abs. 1c 0 KBE/1 ml 100
h), (20+2°C)
Koloniezahl (Bebriitung 44 £4  |TrinkwV , §15, Abs. 1c 1 KBE/1 ml 100
h), (36+1°C)
Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0
coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 (2000) 0 KBE/100ml 0
Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Aluminium DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,01 mg/l 0,2 0,01
Ammonium DIN ISO 15923-1 (2014) <0,05 mg/l 0,5 0,05
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (2009) 4,9 mg/l 250 2,5
Eisen DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,02 mg/l 0,2 0,02
Farbung (Spektraler DIN EN ISO 7887 (2011) <0,10 m-1 0,5 0,1
Absorptionskoeffizient bei 436
nm)
Geruch qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein
Anhang C ungewdhnlicher ungewdhnlicher
Geruch Geruch
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein
Anhang C ungewdhnlicher ungewdhnlicher
Geschmack Geschmack
Leitféhigkeit bei 25°C DIN EN 27 888 (1993) 268 uS/cm 2790 2
Mangan DIN EN ISO 17294-2 (2017) <0,01 mg/l 0,05 0,01
Natrium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 6,3 mg/l 200 0,001
TOC (totaler organischer DIN EN 1484 (2019) 0,21 mg/I| ohne anorm. 0,05
Kohlenstoff) Verédnderung
Oxidierbarkeit mg 02/1 DIN EN ISO 8467 (1995) 0,25 - |mg/1 5 0,25
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (2009) 8,7 mg/l 250 5
Personlich haftende Gesellschafterin: Bankverbindung : Umwelthygiene Marburg Anschrift :

Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH Sparkasse Marburg-Biedenkopf GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 (BLZ 533 500 00) Kto. 49565 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg
IBAN DE90533500000000049565 HRA 3969 Tel. : 06421-30908-10

Geschiiftsfiihrer :
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

BIC HELADEFIMAR

Steuernummer: 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998

Fax : 06421-30908-44

01.11.2022 - 22-04626




Umwelthygiene Marbur
Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV ) byt ol

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor): 22-04626-013

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Trilbung DIN EN ISO 7027 (2000) 0,19 NTU 1 0,05

Séurekapazitét bis pH 4,3 (m- DIN 38409-H-7 2,27 mmol/l 0,05

Wert)

Hydrogencarbonat DIN 38409-H-7 138 mg/l 3

pH-Wert EN ISO 10523 (2012) 7,82 6,5-9,5

pH-Wert nach Calcitséttigung DIN 38404-10 (2012) 8,10

Calcitlosekapazitét DIN 38404-10 (2012) - 51 mg/l 5

Calcitbefundung DIN 38404-10 (2012) losend

Titrationstemperatur DIN 38404-10 (2012) 25,0 °C

Basekapazitéit bis pH=8,2 (p- DIN 38404-10 (2012) 0,074 mmol/l

Wert)

Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 10,9 °C 0,1

geldstes Kohlendioxid (freie DIN 38404-10 (2012) 3,89 mg/l 0,05

Kohlensdure) ;

tiberschiissige Kohlensdure DIN 38404-10 (2012) 2,07 mg/l

zugehorige Kohlensdure DIN 38404-10 (2012) 1,82 mg/l 0,05

Calcium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 21,7 mg/l 0,001

Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 16,9 mg/l 0,001

Kalium DIN EN ISO 17294-2 (2017) 1,09 mg/I 0,001

Gesamthirte °dH DIN 38409-H-6 s 6,93 °dH

Karbonathrte DIN 38409-H-6 6,36 °dH

Nichtcarbonathérte DIN 38409-H-6 0,6 °dH

Gesamthirte DIN 38409-H-6 1,24 mmol/l

Hirtebereich gemdB WRMG DIN 38409-H-6 weich

2007

Summe Kationeniquivalente DIN 38402-62 (12/2014) 2,7720 mmol/l

Summe Anionenéquivalente DIN 38402-62 (12/2014) 2,6640 mmol/l

Ladungsbilanz relativ DIN 38402-62 (12/2014) 3,97 %

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Die untersuchte Wasserprobe entspricht nicht bezogen auf die untersuchten chemischen Parameter den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.

Persénlich haftende Gesellschafterin: Bankverbindung : Umwelthygiene Marburg Anschrift :
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH Sparkasse Marburg-Biedenkopf GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 (BLZ 533 500 00) Kto. 49565 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

IBAN DE90533500000000049565 HRA 3969 Tel. . 06421-30908-10
Geschiftsfihrer : BIC HELADEFIMAR Steuernummer: 031 0376 300 14 Fax . 06421-30908-44
Dr Heidi Bodes-Fischer USt-IDNr.. DE226533998

Dr. Julian Fischer 01.11.2022 - 22-04626



Umwelthygiene Marburg

i (( DAKKS
GlleH & Co KG e ’ (( Ceutsche e
Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV AT
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Untersuchungs-Nr. (Labor): 22-04626-012
Probenahmestelle: Vadenrod - ON DGH
Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 10:15
Analysedurchfiihrung: 10.10.2022 10:15 - 01.11.2022 11:34
Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-09-3-00
Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /
Probenstatus: Analysenzweck a
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 10.10.2022
Ablesedatum: 12.10.2022
Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. 1c 0 KBE/l ml 100
h), (20£2°C)
Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. 1c 0 KBE/1 ml 100
h), (36+1°C)
Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0
coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 (2000) 0 KBE/100ml 0
Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Farbung (Spektraler DIN EN ISO 7887 (2011) <0,10 m-1 0,5 0,1
Absorptionskoeffizient bei 436
nm)
Geruch qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein
Anhang C ungewﬁhnlicher ungewdhnlicher
Geruch Geruch
Geschmack, qualitativ DIN EN 1622 (2006) - kein kein
Anhang C ungewdhnlicher ungewdhnlicher
Geschmack Geschmack
Leitfihigkeit bei 25°C DIN EN 27 888 (1993) 253 uS/cm 2790 2
Triibung DIN EN ISO 7027 (2000) 0,14 NTU 1 0,05
pH-Wert EN ISO 10523 (2012) 7,85 6,5-9,5
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 13,2 °C 0,1

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Die untersuchte Wasserprobe entspricht -bezogen auf die untersuchten chemischen Parameter- den Anforderungen der

Trinkwasserverordnung.

Personlich haftende Gesellschafterin: Bankverbindung : Umwelthygiene Marburg Anschrift :
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH Sparkasse Marburg-Biedenkopf GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 (BLZ 533 500 00) Kto. 49565 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

IBAN DE90533500000000049565 HRA 3969 Tel. : 06421-30908-10
Geschiiftsfihrer : BIC HELADEFIMAR Steuernummer: 031 0376 300 14 Fax : 06421-30908-44

Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

USt-IDNr.: DE226533998
01.11.2022 - 22-04626




Umwelthygiene Marburg i

iacwia ([ DAKKS
G]leH & CO KG S Cc).'.uht: e
Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV e ek el
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Untersuchungs-Nr. (Labor): 22-04626-010
Probenahmestelle: Storndorf - ON Kindergarten
Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 10:28
Analysedurchfuihrung: 10.10.2022 10:28 - 01.11.2022 11:34
Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-07-3-00
Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /
Probenstatus: Analysenzweck a
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 10.10.2022
Ablesedatum: 12.10.2022
Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Koloniezahl (Bebriitung 44 £4  |TrinkwV , §15, Abs. lc 0 KBE/1 ml 100
h), (20+2°C)
Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. 1c 1 KBE/1 ml 100
h), (36£1°C)
Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0
coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0
Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 14,9 °C 0,1
Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Beurteilung der Probe:
Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren
Parameter eingehalten.
Persénlich haftende Gesellschafterin: Bankverbindung : Umwelthygiene Marburg Anschrift :
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH Sparkasse Marburg-Biedenkopf GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 (BLZ 533 500 00) Kto. 49565 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg
IBAN DE90533500000000049565 HRA 3969 Tel. : 06421-30908-10
Geschiftsfiihrer : BIC HELADEFIMAR Steuernummer: 031 0376 300 14 Fax ; 06421-30908-44
Dr. Heidi Bodes-Fischer USt-IDNr.: DE226533998

Dr. Julian Fischer 01.11.2022 - 22-04626



Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

22-04626-009

& (( DAKKS

Ceutiche

Alireditieungistele

OPL 1815401 0D

Probenahmestelle: Ober-Sorg - ON, DGH

Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 10:45

Analysedurchfiihrung: 10.10.2022 10:45 - 01.11.2022 11:34

Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-04-3-00

Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg

Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /

Probenstatus: Analysenzweck a

Probenmatrix: Trinkwasser

Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen

Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

Ansatzdatum: 10.10.2022

Ablesedatum: 12.10.2022

Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Koloniezahl (Bebriitung 44 £4  |TrinkwV , §15, Abs. Ic 0 KBE/1 ml 100

h), (20£2°C)

Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  [TrinkwV , §15, Abs. lc 0 KBE/1 ml 100

h), (36+1°C)

Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 12,9 °C 0,1

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Personlich haftende Gesellschafterin:
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH

Bankverbindung :
Sparkasse Marburg-Biedenkopf

Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Anschrift :
Rudolf-Breitscheid-Str. 24

Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschiiftsfithrer :
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr Julian Fischer

(BLZ 533 500 00) Kto. 49565
[BAN DE90533500000000049565
BIC HELADEFIMAR

Amtsgericht Marburg

HRA 3969

Steuernummer: 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998

35037 Marburg
Tel. : 06421-30908-10
Fax : 06421-30908-44

01.11.2022 - 22-04626




Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

22-04626-011

4 (( DAKKS

Ceutsche
Aliredivgungstete

QOLIRLGLDL CO

Probenahmestelle: Unter-Sorg - ON, Hopfgartener Strafie 4

Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 12:35

Analysedurchfithrung: 10.10.2022 12:35-01.11.2022 11:34

Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-08-3-02

Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg

Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /

Probenstatus: Analysenzweck a

Probenmatrix: Trinkwasser

Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen

Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

Ansatzdatum: 10.10.2022

Ablesedatum: 12.10.2022

Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. Ic 0 KBE/1 ml 100

h), (20£2°C)

Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. Ic 0 KBE/1 ml 100

h), (36+1°C)

Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 15,3 °c 0,1

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Personlich haftende Gesellschafterin:
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH

Bankverbindung :
Sparkasse Marburg-Biedenkopf

Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Anschrift :
Rudolf-Breitscheid-Str. 24

Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschiiftsfithrer :
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

(BLZ 533 500 00) Kto. 49565
IBAN DE90533500000000049565
BIC HELADEFIMAR

Amtsgericht Marburg
HRA 3969

Steuernummer: 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998

35037 Marburg
Tel. : 06421-30908-10
Fax : 06421-30908-44

01.11.2022 - 22-04626




Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

22-04626-007

ﬂa wia (( DAK

kS

Ceutsche
Alirnditeungistele
OPL-IB151.01 £

Probenahmestelle: Hopfgarten - Hochbehiilter

Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 12:57

Analysedurchfiihrung: 10.10.2022 12:57 - 01.11.2022 11:34

Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-03-2-00

Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg

Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /

Probenstatus: Analysenzweck a

Probenmatrix: Trinkwasser

Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen

Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

Ansatzdatum: 10.10.2022

Ablesedatum: 12.10.2022

Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. 1c 7 KBE/1 ml 100

h), (20+2°C)

Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. 1¢ 1 KBE/1 ml 100

h), (36+1°C)

Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 13,4 °C 0,1

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Personlich haftende Gesellschafterin:
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH

Bankverbindung :
Sparkasse Marburg-Biedenkopf

Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Anschrift :

Rudolf-Breitscheid-Str. 24

Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschiiftsfiihrer :
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

(BLZ 533 500 00) Kto. 49565
IBAN DE90533500000000049565
BIC HELADEFIMAR

Amtsgericht Marburg

HRA 3969

Steuernummer: 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998

35037 Marburg

Tel. : 06421-30908-10
Fax : 06421-30908-44

01.11.2022 - 22-04626




Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

22-04626-008

Ceutuche
Alerediticangistel e

e ( pAkks

QPL18151.01 00

Probenahmestelle: Hopfgarten - ON DGH

Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 12:45

Analysedurchfiihrung: 10.10.2022 12:45 - 01.11.2022 11:34

Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-03-3-00

Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg

Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /

Probenstatus: Analysenzweck a

Probenmatrix: Trinkwasser

Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitidt von Wasser fiir den menschlichen

Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

Ansatzdatum: 10.10.2022

Ablesedatum: 12.10.2022

Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  [TrinkwV , §15, Abs. Ic 0 KBE/1 ml 100

h), (20+2°C)

Koloniezah! (Bebriitung 44 £4  [TrinkwV , §15, Abs. Ic 0 KBE/1 ml 100

h), (36+1°C)

Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 15,8 °C 0,1

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Persénlich haftende Gesellschafterin:
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH

Bankverbindung :
Sparkasse Marburg-Biedenkopf

Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Anschrift :

Rudolf-Breitscheid-Str. 24

Amtsgericht Marburg HRB 4636

Geschiiftsfiihrer :
Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

(BLZ 533 500 00) Kto. 49565
IBAN DE90533500000000049565
BIC HELADEF IMAR

Amtsgericht Marburg
HRA 3969

Steuernummer: 031 0376 300 14
USt-IDNr.: DE226533998

35037 Marburg

Tel. : 06421-30908-10

Fax : 06421-30908-44

01.11.2022 - 22-04626




Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

22-04626-006

RA (( pAKKs

Ceitiche
Alirediteasngstele

DL IR L64.01.00

Probenahmestelle: Hergersdorf - ON, DGH

Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 10:55

Analysedurchfiihrung;: 10.10.2022 10:55 - 01.11.2022 11:34

Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-02-3-01

Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg

Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /

Probenstatus: Analysenzweck a

Probenmatrix: Trinkwasser

Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen

Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018

Ansatzdatum: 10.10.2022

Ablesedatum: 12.10.2022

Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. Ic 1 KBE/1 ml 100

h), (20+2°C)

Koloniezahl (Bebriitung 44 £4  [TrinkwV , §15, Abs. lc 0 KBE/I ml 100

h), (36+1°C)

Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0

Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte

Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 14,3 °C 0,1

Legende: NG =Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze

Beurteilung der Probe:

Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren

Parameter eingehalten.

Personlich haftende Gesellschafterin: Bankverbindung : Umwelthygiene Marburg Anschrift :
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH Sparkasse Marburg-Biedenkopf GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 (BLZ 533 500 00) Kto. 49565 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg

[BAN DE90533500000000049565 HRA 3969 Tel. : 06421-30908-10
Geschiiftsfiihrer : BIC HELADEFIMAR Steuernummer: 031 0376 300 14 Fax : 06421-30908-44

Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

USt-IDNr.: DE226533998

01.11.2022 - 22-04626




Umwelthygiene Marburg

GmbH & Co KG

Staatlich anerkannte Untersuchungsstelle nach § 15 Abs. 4 TrinkwV

Ly

7 (( DAKKS

Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Untersuchungs-Nr. (Labor):

22-04626-003

Cetuhe
Alirndiveunpataie
00191610100

Probenahmestelle: Renzendorf - ON Gemeindeverwaltung
Entnahmedatum / -uhrzeit: 10.10.2022 12:23
Analysedurchfithrung;: 10.10.2022 12:23 - 01.11.2022 11:34
Entnahmestellen-CODE (Labor): 08-020-06-3-00
Probenehmer: Tim Fries, Umwelthygiene Marburg
Probenahme nach: DIN EN ISO 19458 / DIN ISO 5667-3 und -5 /
Probenstatus: Analysenzweck a
Probenmatrix: Trinkwasser
Grenzwerte: Verordnung iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch(Trinkwasserverordnung - TrinkwV ) 08.01.2018
Ansatzdatum: 10.10.2022
Ablesedatum: 12.10.2022
Anlage 1/ 3/ 4- Mikrobiologische Parameter
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. 1c 0 KBE/1 ml 100
h), (20+£2°C)
Koloniezahl (Bebriitung 44 +4  |TrinkwV , §15, Abs. 1c 0 KBE/l ml 100
h), (36x1°C)
Escherichia coli (E.coli) DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0
coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-1 (2017) 0 KBE/100ml 0
Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Anlage 3 Teil 1 und Anlage 4 (Gruppe A) - Chemische Parameter (Indikatorparameter)
Parameter Verfahren Ergebnis Einheit Grenz-/ BG
Richtwerte
Wassertemperatur DIN 38404-4 (1976) 14,7 °C 0,1
Legende: NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze, Fettdruck = Uberschreitung der Grenze
Beurteilung der Probe:
Mikrobiologie : Die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung wurden bezogen auf die auswertbaren
Parameter eingehalten.
Personlich haftende Gesellschafterin: Bankverbindung : Umwelthygiene Marburg Anschrift :
Wakurik Beteiligungsgesellschaft mbH Sparkasse Marburg-Biedenkopf GmbH & Co KG Rudolf-Breitscheid-Str. 24
Amtsgericht Marburg HRB 4636 (BLZ 533 500 00) Kto. 49565 Amtsgericht Marburg 35037 Marburg
[BAN DE90533500000000049565 HRA 3969 Tel. : 06421-30908-10
Geschiiftsfihrer : BIC HELADEFIMAR Steuernummer: 031 0376 300 14 Fax : 06421-30908-44

Dr. Heidi Bodes-Fischer
Dr. Julian Fischer

USt-IDNr.: DE226533998
01.11.2022 - 22-04626




